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Centralbatterienheten och batteriboxen far endast 6ppnas
av en behorig elektriker. Endast en behérig elekiriker far
gora underhalls- och installationsarbete.

Andring av endast ingéngssékring till 0-lidge gor INTE den
centrala batterienheten stromlos.

Enheten maste goras stromlés innan

nagot underhalls- eller reparationsarbete inleds: ldgg
ingangssdkringen och batterisdkringen i O-ldge.

Gron LED lyser: Elngtet ar pdkopplat, centralbatterienheten
ar kopplad till elnatet (AC)

- Grén LED blinkar: Elndtet &r pakopplat,
‘ - centralbatterienheten &r i batterilage (DC), till
exempel under batteritest

Gul LED lyser: Centralbatterienheten @r i batterilage (DC)

‘ Rod LED lyser: Internt / externt fel
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1. Produktbeskrivning

1.1 Tillverkare

Teknoware Oy
PB 19, FI-15101 Lahtis
[Imarisentie 8, FI-15200 Lahtis Finland

1.2 Typ
TKT75...C
TKT76...C
TKT77...C
TKT78...C

1.3 Allman beskrivning

TKT7 serien bestar av adresserbara 230 V centrala batterienheter (CBU) for nédbelysning. | vanliga fall drivs

den centrala batterienheten med en nétspanning om 230 VAC, vilket uppratthéller batteriets laddning och ger

en spanning om 230 VAC till den underhélina utgéngskretsen. Om natspénningen bryts, vaxlar den centrala
batterienheten till batterianvéndning. Detta ansluter en spanning om 216 VDC till kretsarna i nédbelysningen.
Batteriférsorjningen anvands sé lange natspanningen inte ar tillganglig eller sa lange batterispanningen ar pa den
lagre urladdningsgransen.

Utéver ovan namnda standardfunktioner inkluderar styrenheten i den centrala batterienheten aven féljande
funktioner for vervakning, testning och rapportering:

Automatisk testning av armaturer, dvervakning av deras drift och indikation av felaktiga armaturadresser.
Automatisk testning av batterierna.

Alla tester kan ocksé aktiveras manuellt.

Ett sjalviarande system: armaturer kan laggs till och tas bort efter idrifttagningen.

Status- och reldvarningar via reldanslutningar till byggnadens system.

En direkt dataanslutning till Teknowares ACM-system.

Alla funktioner finns i anvandargranssnittet i pekskarmen.

1.4 Férvaring

Om CBU:n och batterierna inte installeras direkt efter leveransen, notera féljande anvisningar:

e Fdrvara enheten pd en torr plats, skyddad fran fukt.

* Fdrvara enheten och batterierna i den rekommenderade férvaringstemperaturen +10...+30°C.

® Om batterierna férvaras under en léngre tidsperiod, méste de laddas om var sjatte ménad i minst
12 timmar &t géngen.

Obs!
Leveransen kan omfatta blybatterier som har laddning och det kan leda till att en kortslutning uppstar pa grund av

felaktig forvaring! Ha detta i atanke nar du lagger CBU:n i férvaring.



2. Systemplanering

| systemet TKT7 serien Sverfors dvervakningsdata mellan CBU:n och armaturerna via kretskablarna. Det finns
inget behov av separata datakablar och férsériningskablaget kan dras pé samma satt som vanligt kablage for
nédbelysning. Foljande méste dock beaktas:

e Alla armaturer mdste vara adresserbara Teknoware 230 V armaturer. Dessa armaturer innehdller nédvandig
elektronik fér kommunikation mellan CBU:n och armaturerna.

Varje armatur inom en krets méste ha en individuell adress. (1..32). Du kan fritt vélja adresserna, sé lange det
inte forekommer Sverlappande adresser inom en krets. Adresserna marks pa de medféljande dekalerna i enlighet
med elplaneringen (kretsnr./armaturnr.). Mer information om instéllning av adresserna hittar du i dokumenten som
medféljer armaturerna.

3. Installera systemet

TKT75/76: fast CBU:n stadigt pd en vagg (det finns fyra fastsattiningspunkter)
TKT77 /TKT78: fast CBU:n pd en jamn, stadig yta
Oppna CBU-dérren.

Se till att ingangssakringen och batterisakringarna ar i O-lage.

I O N

. Anslut kretsarna och évriga apparater. Anslutningar och granssnitt finns listade i slutet p& de har
instruktionerna.

6. Placera temperaturgivaren mellan batterierna. Observera att felaktig montering av temperaturgivaren kan
skada batteriernal

7. Anslut batterierna i serie (kontrollera polaritet och isoleringsavsténd). Bérja med batteriet langst bort
(seft fran batterisdkringen) och anslut batteriet som ar anslutet till den sista batterisakringen allra sist.

8. Anslut CBU:n till natspénningen.

9. Vrid batterisdkringen till lage 1.

10. Vrid ingdngssakringen till lage 1.

11. Kontrollera att batterierna och anslutningarna inte har kortslutits.
12. Stang CBU-d6rren och lés den.

13. CBU:n &r klar fér idrifttagning.



4. Delar och layout

4.1 TKT75/76/78

Obs! TKT78-modellerna har ett integrerat batterikabinett och inga vaggfasten.

Véggmontering Kabeléppningar
‘ For kretskablar och natstrom ‘

Vdggmontering
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Batterisékring F1
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"Uppladdningsmodul” fér TKT76-modeller




Utgéende kretsar 1-6

Utgdende kretsar 7 - 12

Utgdende kretsar 13 - 18

For kretskablar och nétstrém

Kabeldppningar
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4.3 Dataanslutningar (USB, Ethernet)

Ethernet
Intern anslutning

\

UsB

SD-kort (infe i anvéndning)

I
|
o~

5. Idrifttagning

Processbeskrivning:

1. Stall in tiden - se kapitel 6. 1. Instdlning av systemtid.

2. Konfigurera batteriinstallningarna - se kapitel /.3 Batteriinstdlningar.

3. Konfigurera testinstallningarna— se  kapitel /.2 Automatisk festning.

4. Tillval: Konfigurera instéliningarna fér internet fér MyTeknoware, WebCM/ACM och direktanslutningen — se
kapitel
7.4 Naiverksinstallningar.

5. Rekommenderas: Andra administratérslésenordet och gér installningar fér anvandarkonton — se kapitel 7. 1
légga fill och éndra anvéndarprofiler.

6. Hamta armaturkonfigurationen - se kapitel 7 Insfdllningar.
7. Rekommenderas: Skapa en databas backup - se kapitel / Instéllningar.

Konfigurera armaturinstéllningarna pé nytt

Om nddbelysningssystemet ar bytt (armaturer tillagda eller borttagna) efter driftssatining, méste
armaturinstdliningarna géras om nytt. Systemet jamfér resultaten fréin armaturtester med den befintliga databasen,
vilket innebar att andringar i till exempel antalet armaturer i systemet kan orsaka onddiga fel.



6. Huvudfonster

e Visas utan ldsenord.

Teknoware TKT7624CP
System status (Systemstatus): Visar systemstatus: OK/error (om fel Name:
finns i systemet visas de har). Observera att Deep dischargefelet visas ~ Ssem status o«
separat. ) ]
e Operation status (Drift status): AC=elnétsdrift/ DC= batteridrift. v e
* Mains voltage (Nétspénning) e voeoe oo e
* Battery voltage (Batterisp&nning) Charging mode: Not intilized
* Battery current (Batteristrom) Running test: None :
¢ Upper right corner (Ovre hégra hérnet): Logga in i systemet/ anvén- External device status: OK
darnamn.
Efter inloggning:
e Show Internal Errors (Visa interna fel): Om det finns interna fel i syste-
met sd listas dessa fel inklusive detaljer d& du trycker p& knappen Teknoware TKT7624CP .
¢ Show Main CBU Status (Visa huvud-CBU status) Name: :
* Show Battery Status (Visa batteri status) System status: 1systemerror
¢ Show External Status (Visa externa status) Visar status for kretsar och onertionstates: ot —
armaturer. Om det finns externa fel i systemet s& visas en summering Mains vltage: on
av felen och alternativ att se de felaktiga armaturerna/kretsarna, dé ey oo STREICEUEa
dU trycker pa knoppen Charging mode: Notinitialized

Running test: None Show Battery Status
. Show External Status ->
External device status: OK

HOME DEVICES SETTINGS

13:14
2020 Apr 28

Device Defect type Time
. Qver a year since last battery y
CONFIRM Central unit test 2019-01-04 09:45

CONFIRM Master 10 Charge ripple koo high 2019-01-0110:10

VICES s s s 12:19
HOME DEVICES s SETTINGS 2020 Apr 28

6.1 Instéllning av systemtid Set date and time
Date:
For att stdlla in/andra systemtiden, logga in som adminstratér, val e e

tid/datum-boxen i nedre hégra hérnet pa skarmen och skriv in rat s R |
tid och datum.




6.2 Visa huvud-CBU status

* To DC Mode -button (Till DC mod-knappen): Vaxlar CBU:n till DC-mod
. . .. o . . Teknoware TKT7624CP
(observera att alla nédbelysningsarmaturer tands!). Gar tillbaka il .
- - Nome.
AC automatiskt efter 5 minuter.
¢ Show Sub CBU Status (Visa sub CBU status) Sloyahcslsais
* Show Battery Status (Visa batteri status) Operation s AC e
* Operation status (Drift status): AC- eller DC-mod. R 0.0A
e Event Log (Handelselogg): Oppnar handelseloggen (se bild) Cheraing mode: ot nicalzed
Cloud comm: None

Event Log

s s s s ==
HOME DEVICES s SETTINGS 2020 Apr 28

2020-04-28 14:09:06: INFO: System started.
2020-04-28 13:29:04: ERROR: MIQ communication failure
2020-04-28 13:20:19: INFO: System started.

2020-04-28 13:13:04: ERROR: MIO communication failure
2020-04-28 13:04:19: INFO: System started.

2020-04-28 13:03:25: INFO: System started.

2020-04-28 12:50:26: INFO: System started.

2020-04-28 12:58:28: INFO: Configuration started.
2020-04-28 12:58:28: DC test mode activated

2020-04-28 12:54:00: ERROR: MIO communication failure

2020-04-28 12:45:15: INFO: System started.

2020-04-28 10:26:20: INFO: System started.

2020-04-27 15:16:10: INFO: System started.

2020-04-27 14:58:50: INFO: System started.

2020-04-27 14:35:16: INFO: System started.

2020-04-27 14:34:51: INFO: System started.

2020-04-27 10:22:57: ERROR: MIO communication failure
2020-04-27 10:14:12: INFO: System started.

2020-04-16 10:00:58: ERROR: MIO communication failure
2020-04-16 09:51:43: INFO: System started.

2020-04-09 13:27:32: INFO: System started.

2020-04-09 13:25:55: ERROR REMOVED: Manually confirmed error: Battery missing or charging error

Delete logs Export Log

HOME DEVICES s SETTINGS

14:10
2020 Apr 28

6.3 Visa extern status

e Circuits (Kretsar): antal krefsar i systemet. External System Status
e Visa den forsta felaktiga: Om det finns fel sa dppnar denna funk- o
fion externa apparater-fonstret med fokus pa den férsta kretsen med <= !

fel. . Luminaires: 2304

* Luminaires (Armaturer): antalet armaturer i systemet
e Visa den forsta felaktiga: Om det finns fel sa dppnar denna funk-
tion externa apparater-/ armatur-detalifénstret och visar detaljer for
den forsta felaktiga armaturen.
¢ Intelligent controller (Intelligent styrning): antal intelligent styrning-styr-
ningsenheter i systemet.

. Intelligent Controller

HOME DEVICES SETTINGS

320
2020 Apr 28

6.4 Status: Batterier Status: Batteries

* Battery voltage (Batterispanning) ER—
e Battery current (Batteristrom) patteny voltage: 00V
* Charging (Laddning): Laddnings-mod. Battery urrent: 004

* Battery size (Batteristorlek) Charging: Not initalzed

Battery size: 90 Ah

* Backup power duration (Reservkraftkallans varaktighet) Backup power duration: 9k

ShowAll Batteries >

Shiow/Sub)CBU Status >

HOME DEVICES s SETTINGS 13:40

2020 Apr28
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7. Instaliningar

e User Profiles (Anvandarprofiler): Légg till och édndra anvéndarkonton.  Settings:
e Start configuration (Paborja konfiguration): Pabéria den automatiska

armaturkonfigurationen. Gér det har d& CBU:n tas i drift for forsta
géngen, och d& armaturinstallningarna har andrats.
* Load IC-Conf (Ladda IC-Conf): Ladda Intelligent styrning-konfiguratio-
nen i CBU. B
e Send IC-Conf (Skicka IC-Conf): Skicka Intelligent styrning-konfiguratio-

nen till IC-styrning.

* Save IC-Conf (Spara IC-Conf): Spara nuvarande Intelligent styr-
ning-konfigurationen i USB-minnet.

e Automatic test (Automatisk test): Instéllningar for automatisk test.

* Battery settings (Batteriinstallningar)

e Create DB backup (Skapa en DB backup): Skapa en backup av CBU — IESISESElE
databasen pé ett USB-minne. Databasen innehdller alla installningar = ] o ST
inklusive anvandarprofiler och krets-/armaturdata. Fér att skapa en HosEE URHESEE
databas, lagg in eft USB-minne i USB-porten, tryck p& Skapa en DB commanc: ([
backup-knappen och flj instruktionerna pé skarmen.

* Load DB backup (Ladda en DB backup): Ladda en tidigare sparad
CBU backup databas frén ett USB-minne.

¢ Network settings (Natverksinstéllningar).

* Device settings (Apparatinstéllningar): Har kan du ge namn &t CBU:n,
och andra spréket i operativsystemet. Gér andringarna och tryck pa
"Uppdatera och spara”. Observera att “Kommando”-funktionen &r
reserverad for tillbehorigt underhaill.

UPDATE AND SAVE

7.1 Lagga till och andra anvéndarprofiler

Settings (Instéllningar) > User Profiles (Anvandarprofiler) User profiles:

Users:

* P4 vanstra sidan finns en lista dver existerande anvandarprofiler i
systemet.

e For att lagga till en anvandare i systemet, logga in som administra-
tor. Tryck p& “NY” i anvandarprofil-fonstret. Skriv in anvéndarnamn
och l6senord for anvéndaren. Skriv 16senordet en géng till i
"|6senords”-boxen. Valj en anvéndarnivé fran rullgardinsmenyn:

* En anvandare p& grundnivén kan se fellarm och systemstatus.

* En anvdndare pd avancerad nivé kan initiera tester och titta pé
testloggar

e Administratéren har obegransad &tkomst fér andring av CBU-in-
stdllningar och kan skapa nya anvéndarprofiler.

* Du kan éndra anvandarinstdliningarna genom att vélja en anvéandare
frén listan och trycka p& “Andra”. Fér att ta bort en anvandare, val]
anvandaren frén listan och tryck “Ta bort”. -

User profiles: Add new user

Users: User name:

Password
confirmation:

11



7.2 Automatisk testning

Settings (Instéllningar) > Automatic tests (Automatisk test) Automatic tests
Duration test occurs: Luminaire test occurs:
* Varaktighetstest infaller: stall in tidsintervallet for testet och tiden nér g —
det ska koras. Tid for testet att féredra ar en tid d& byggnaden ar sé
tom som mdjligt. Till exempel, en kontorsbyggnad ar méjligtvis tom e « O O
under lediga dagar nattetid. wondoy Nexttest: 2020.040 at 0600
e Armaturtest infaller: stall in tidsintervallet fér armaturstestet och tiden :

ndr det ska kdras. Observera att armaturerna kan blinka medan testet e S | =

o o
pagar. Nexttest: 2020-10-05 at 06:00

7.3 Batteriinstaliningar

Settings (Instéllningar) / Battery settings (Batteriinstdllningar) Battery settings
Battery type: ﬂ Battery capacity: m Ah

° . .
DeSSG ar rG” som Stqndord' Under Voltage: \Y Over Voltage: 255.0 \Y

e Observera: Andra infe dessa instéllningar ifall du inte vet vad du gér.

Load-off voltage: 184.0 Vv Shut-down voltage: gl Vv

External charger: u Serial number:
Checktime: min Voltage drop: “ \%

DEVICES

Battery settings

Battery type: ﬂ Battery capacity:

Under Voltage: \Y Over Voltage:

Load-off voltage: 2] Y Shut-down voltage:

External charger: m Charging voltage:
Operation time: _ h \oltage limit:

RESET

DEVICES

7.4 Natverksinstéllningar

Settings (Instéliningar) / Network settings (Nétverksinstdllningar) Network settings
Innehdller natverksinstallningarna fér CBU:n. Dessa anvands for o
direktanslutning, WebACM/CM anslutningar och MyTeknoware - — R
anslutningar. S =eces (4
Dns-ip: _ Cloud Verbose: .

* Device name (Apparatnamn) e

¢ IP address (IP-adress)

¢ Netmask (Nétmask)

¢ Gateway (Gateway) ,

* Dns-ip (Dns-ip)

e DHCP (DHCP)

[ ]

Enable Could (Enable Could):mérk i boxen och tryck p& Ladda certifi-
katknappen for att ladda eft molnanslutningscertifikat for att ansluta
till MyTeknoware.

12



8. Apparater

e Circuit (Krets): Utgangskrets, 1-4 kretsar / modul
¢ Main view (Huvudfonster): Armaturerna som &r anslutna till valt
kretskort. Gréna fyrkanter ar armaturer som fungerar korrekt. Réda

Luminaires Overview: TKT7624CP

) I N

fyrkanter &r armaturer som har n&got fel. NM= Inte underhéllen SN | T | TN | T | | T
(nédljusarmatur) M= underhéllen (utg&ngsarmatur), ND=icke definie- (| TN | | | T | R
rad

e Genom att trycka p& en armaturfyrkant visas detaljer om armaturen.
Du kan ocksé lagga till kommentarer for en armatur i detta fonster.

e |.C. dversikt: En dversikt av alternativa Teknoware
Intelligent styrningssystem.

o Testkrets: Testkor den valda kretsen.

e Visa endast felaktiga: Visar endast de felaktiga armaturerna/kretsar-
na.

NM=Non Maintained ~M=Maintained ~ND=Not Defined

HOME SETTINGS

13:58
2020 Apr28

Luminaire Status:
--

Luminaire address: Main CBU, Circuit 1, Luminaire 2

Luminaire status:  OK
Test time: 2009-12-20 09:54:09

Luminaire type:
Note 1: (Around the comer )

. )

HOME SETTINGS

Q. Testinstallningar och loggar

e Start battery test (Starta batteritest): Ett batteritest kors i 2/3 av

L e . Battery tests: Luminaire tests:
I n Sto I | d VG rG ktl g het' Last completed battery test: Last complete luminaire test:
e Start a full battery test (Starta ett komplett batteritest): Ett batteritest . o

kérs hela den instéllda varaktigheten.
* Start complete luminaire test (Starta ett komplett armaturtest): Testar

alla armaturer i systemef.

e Start fOU"y Only (Sfﬂrfﬂ ett test endast for fe|akﬁgc|): Testar armaturer
som har négot fel.

HOME DEVICES SETTINGS

1345
2020 Apr 28

* Battery test history (Batteritesthistorik): En logg Sver nyligen kérda # [ cBU | restdone | Duration [ voltageafter | Resur B
batteritester. Alternativet visa felaktiga, visar endast fester som rappor- " :jj:’:i::zz o o L
tlero’r fel ”C%U” mdeeror ;BU_numref, ”_TeSt g|?rd” no.r testet k,?rdesl 49 1 26/07/2019 08:58 1586 2107 oK

Varakighet” hur m&nga minuter testet réckte, “Spanning efter” batte- o | smosmn e J12a aroR
rispdnningen efter testet OCh "Resuhat” visar om testet hiﬂode fe| (OK/ a7 1 02/03/2019 06:03 1113 2120 ERROR
E RROR) . 46 1 19/12/2018 05:06 1348 2116 ERROR

45 1 07/10/201505:03 1715 218.0 ERROR
44 1 26/07/2018 04:10 1080 2131 ERROR

HOME DEVICES SETTINGS

13:41
2020 Apr28

* Luminaire test history (Armaturtesthistorik): En logg &ver nyligen Result | Circuits Test done = B
kérda armaturtester B e wfiafoon st

ERROR Al 19/12/2009 09:54 SHOW

“Resultat” indikerar om testet hittade fel och “Visa”-knappen visar
detaljer for testet.

1

13:46
2020 Apr 28

HOME DEVICES SETTINGS

13



10. Uppdatera systemprogramvaran

For att uppdater TKT7-programvaran:

1. Se till att uppdateringsfilerna ar i rotmappen i USB-minnet. Inga andra filer far finnas i USB-minnet.
2. Vi rekommenderar att du skapar en databas-backup innan du uppdaterar systemet.

3. Goér CBU stromlost.

4. Lagg in USB-minnet i USB-porten.

5. Gor CBU stromférande och f6lj anvisningarna pé skarmen.

Obs!
Ta inte bort USB-minnet eller koppla bort strémmen till CBU under uppdateringen!

11. Teknisk information

Standard spdnningsgrénser

e Nar natspanningen sjunker under 180 VAC, tillhandahéller CBU:n sp&nning fran batterierna till nédbelysningen.
* Om batterispdnningen stiger dver 255 V, avger CBU:n en varning om batteriéverspanning.

* Om batterispdnningen sjunker under 227 V, avger CBU:n en varning om batteriunderspanning.

* Om batterispdnningen i batterildge sjunker under 173V, avger CBU:n en varning om djupurladdningslage.

Holje/IP-klass: IP31
Max. relativ luftfuktighet: 95%

Omgivande temperatur: +10...+30°C

Utspdnning: Stromférsérining: 220-240 VAC,
Batteristromférsdrining: 216 VDC
Batterispdnning: 216 VDC (18 x 12V VRLA / 180 x 1,2V NiCD)

Batteriets laddningstid: 12 h (80 %)

Utgdngsanslutning: max. ledning 4 mm?2

Vikt (utan batterier): TKT75: max 61 kg
TKT76: max 50 kg
TKT77: max 110 kg
TKT78: max 145 kg

Modell CBU ingangssakring: Batterisékring:

TKT75/7804CFP 3-fas strombrytare 16 A C-kurva strombrytare 16 A
TKT75/7804CP 1-fas strombrytare 16 A C-kurva strombrytare 10 A
TKT75/7808CFP 3-fas strombrytare 16 A C-kurva strombrytare 16 A
TKT75/7808CP 1-fas strombrytare 16 A Ckurva strombrytare 16 A
TKT75/7816CFP 3-fas strombrytare 16 A C-kurva strombrytare 32 A
TKT75/7816CP 1-fas strombrytare 16 A Ckurva strombrytare 32 A
TKT75/7824CFP 3-fas strombrytare 32 A C-kurva strombrytare 32 A
TKT75/7824CP 1-fas strombrytare 16 A Ckurva strdmbrytare 32 A
TKT7604CFP 3-fas strombrytare 16 A C-kurva strombrytare 16 A
TKT7608CFP 3-fas strombrytare 16 A C-kurva strombrytare 16 A
TKT7616CFP 3-fas strombrytare 32 A C-kurva strombrytare 32 A
TKT7624CFP 3-fas strombrytare 32 A C-kurva strombrytare 63 A
TKT7724-72CP 3-fas strombrytare 50 A C-kurva stombrytare 160 A

Utgangskretssdkringar: 5 x 20 mm sandfyllda glasrérssakringar 2,5 A
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Produktkod | Nominell Max Max Max Max Kretsar

matningsspé&nning batterikapacitet | totalbelastning, | totalbelastning, | totalbelastning,
(Ah) natdrift (VA) batteridrift 1 h | batteridrift 3 h
(W) (W)

TKT7504CFP | 3~ N/PE 220-240/380- | 65 1400 1400 1400 4
415 VAC, 50/60 Hz

TKT7504CP 1~ N/PE 220-240 VAC, |65 1400 1400 1400 4
50/60 Hz

TKT7508CFP | 3~ N/PE 220-240/380- | 65 2800 2800 2800 8
415 VAC, 50/60 Hz

TKT7508CP 1~ N/PE 220-240 VAC, | 65 2580 2800 2800 8
50/60 Hz

TKT7516CFP | 3~ N/PE 220-240/380- | 65 5600 5600 3340 16
415 VAC, 50/60 Hz

TKT7516CP 1~ N/PE 220-240 VAC, |65 2580 5600 3340 16
50/60 Hz

TKT7524CFP | 3~ N/PE 220-240/380- | 65 8400 6000 3340 24
415 VAC, 50/60 Hz

TKT7524CP 1~ N/PE 220-240 VAC, |65 2580 6000 3340 24
50/60 Hz

TKT7604CFP | 3~ N/PE 220-240/380- | 150 1400 1400 1400 4
415 VAC, 50/60 Hz

TKT7608CFP | 3~ N/PE 220-240/380- | 150 2800 2800 2800 8
415 VAC, 50/60 Hz

TKT7616CFP | 3~ N/PE 220-240/380- | 150 5600 5600 5600 16
415 VAC, 50/60 Hz

TKT7624CFP | 3~ N/PE 220-240/380- [ 150 8400 8400 7580 24
415 VAC, 50/60 Hz

TKT7724CP 3~ N/PE 220-240/380- | 450 8400 8400 8400 24
415 VAC, 50/60 Hz

TKT7732CP 3~ N/PE 220-240/380- | 450 11200 11200 11200 32
415 VAC, 50/60 Hz

TKT7740CP 3~ N/PE 220-240/380- | 450 14000 14000 14000 40
415 VAC, 50/60 Hz

TKT7748CP 3~ N/PE 220-240/380- | 450 16800 16800 16800 48
415 VAC, 50/60 Hz

TKT7756CP 3~ N/PE 220-240/380- | 450 19600 19600 19600 56
415 VAC, 50/60 Hz

TKT7764CP 3~ N/PE 220-240/380- | 450 22400 22400 22400 64
415 VAC, 50/60 Hz

TKT7772CP 3~ N/PE 220-240/380- | 450 25200 25200 22740 72
415 VAC, 50/60 Hz

TKT7804CFP | 3~ N/PE 65 1400 1400 1400 4
220-240/380-415
VAC, 50/60Hz

TKT7804CP | 1~ N/PE 2202240 65 1400 1400 1400 4
VAC, 50/60Hz

TKT7808CFP | 3~ N/PE 65 2800 2800 2800 8
220-240/380-415
VAC, 50/60Hz

TKT7808CP | 1~ N/PE 220-2240 65 2580 2800 2800 8
VAC, 50/60Hz

TKT7816CFP | 3~ N/PE 65 5600 5600 3340 16
220-240/380-415
VAC, 50/60Hz

TKT7816CP | 1~ N/PE 2202240 65 2580 5600 3340 16

VAC, 50/60Hz
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Produktkod | Nominell Max Max Max Max Kretsar
matningsspé&nning batterikapacitet | totalbelastning, | totalbelastning, | totalbelastning,
(Ah) natdrift (VA) batteridrift 1 h | batteridrift 3 h
(W) (W)
TKT7824CFP | 3~ N/PE 65 8400 6000 3340 24
220-240/380-415
VAC, 50/60Hz
TKT7824CP |1~ N/PE 220-2240 65 2580 6000 3340 24

VAC, 50/60Hz
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